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Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSGGELSE .
Provedato: 2026-09-15K1.09:16  Provematrice: Grundvand
Temperatur 9,8 °C
Provested: ]1)8(317]31682.736 . Provetype: Udskylningsprove
Vejby Vandforsyning
Provetager: Laboratoriet Provemetode: DS/ISO5667-11:2009
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE U
pH pH 7,1 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 100 DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C) 15 %
Iit 0O, mg/l 0,7 DSISO 172892014 5%
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC) C mg/l 6,3 DS/EN 14841997 5%
Jemn, total Fe mg/l 3,9 DSENISO 118852000 10 %
Mangan, total Mn mg/l 0,56 DSENISO 118852009 5%
Ammonium NH, + mg/l 0,69 1S071502:1984 15 %
Nitrit NO,” mg/l 0,016 DSEN26777:2003 6 %
Calcium ca2t  mgl 142 DSENISO 118852009 10 %
Magnesium Mgt mgl 14 DSENISO 118852009 15 %
Natrium Na' mg/l 70 DSENISO 118852009 15 %
Kalium K" mg/l 4,3 DSENISO 118852009 5%
Fluorid F mg/l 0,15 DSENISO 1030412009 15 %
Chlorid cr mg/l 116 DS/ENISO 10304-1:2009 10 %
Nitrat NO;~ mg/l 0,6 DSENISO 1030412009 10 %
Sulfat SO, z mg/l 46 DSENISO 10304-1:2009 10 %
Hardhed, total °dH 23 Beregret 5%
Bicarbonat HCO;5~ mg/l 434 DSENISO9963-1:1996 2%
Aggressiv kuldioxid CO, mg/l <2 DS236.1977 2%
Fosfor, total P mg/l 0,15 DSENISO68782004Del4+M000 10 %
Svovlbrinte H,S mg/l < 0,02 DS278 15 %
Methan* CH, mg/l 0,053 HSGCFID 20 %
Kiselsyre Si0,  mgl 17 SM45005i D22 ud, 10 %
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
/ \ & /,'
Tegn forklaring: « ?%&_&M \—A%%—‘\/\- '
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. = N
i.m.: Ikke mélelig. U, og S;:Méleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Marie-Louise Andersen, Laborant
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UORG. SPORSTOFFER RESULTAT Vandkvalitetskray? | METODE U
Barium Ba ng/l 63 DSENISO 118852009 10 %
Bor B ug/l 78 DSENISO 118852009 10 %
Strontium Sr ug/l 360 DSENISO 118852009 10 %
UNDERLEVERANDOUR RESULTAT Vandkvalitetskrav?) | METODE U
UORG. SPORSTOFFER
7 As ugl 0,68 IITsK())d17294.|2024+1so17294.2:2023 20 %
Kobolt o ugl 0,20 ﬁ TAIARABOT2AB 5 0
Nikkel Ni ugl 3,9 IITch))CL AR RO TINS5 0,
1) Anfoerte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Org. mikroforureninger er udfert af Hejvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 150971, kopi 7
kan rekvireres. " Py,
L \ /
Tegn forklaring: b L mw cf(\%%-v¥
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. - N
i.m.: Ikke mélelig. U, og S;:Méleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Marie-Louise Andersen, Laborant
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UNDERLEVERANDOR RESULTAT Vandkvalitetskray? | METODE U
PESTICIDER Pévist
2,4-dichlorphenol ug/l < 0,01 AOACT0(6)1003:1987 25 %
1,2,4-Triazol ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Didealkylhydroxyatrazin ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 20 %
LM1 ug/l < 0,01 Egenmetod HMI762012 30 %
Pentachlorbenzen ng/l < 0,01 EPAR270C:1996mod 20 %
Alachlor ESA ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Dimethachlor ESA ug/l 0,073 Egenmetode, HM1762012 30 %
Dimethachlor OA ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
LM3 ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 30 %
LMS5 (CGA 324007) ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
LM6 (SYN545666) ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Metazachlor ESA ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Metazachlor OA ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU) ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Propachlor ESA ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) pg/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 20 %
Atrazin ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
BAM ug/l < 0,01 Egenmelods, 1762012 20 %
CGA62826 ug/l < 0,01 Egenmetod, HM1762012 20 %
Desphenyl-chloridazon ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET) ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI76:2012 20 %
Desethylatrazin ng/l < 0,01 Egenmelods HM1762012 20 %
Desethyldesisopropylatrazin (DEIA) ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Desisopropylatrazin ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Ethylenthiourea ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Hexazinon ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Imazalil ng/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 30 %
Metalaxyl ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Metamitron-desamino ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 30 %
Metribuzin ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
Monuron ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI1762012 20 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ng/l 0,033 Egenmetod, HM1762012 20 %
Simazin ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
imﬁﬁ;iécgzﬁggg%) ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Org. mikroforureninger er udfert af Hejvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 150971, kopi
kan rekvireres. ( N ‘ S?\k/
Tegn forklaring: o K Cu"{gt\/té’bt}) \/i\ué:_ ) h e
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. — -
i.m.: Ikke mélelig. U og S:Méleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Marie-Louise Andersen, Laborant
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UNDERLEVERANDOUR RESULTAT Vandkvalitetskray? | METODE U

PESTICIDER Pévist
ﬁfﬁo:c)gm}gglk?@ésym ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
2,6-DCPP ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
2,6-Dichlorbenzosyre ng/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 20 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI1762012 20 %
4-Nitrophenol ng/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Bentazon ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
CGA108906 ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
Dichlorprop ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 20 %
Mechlorprop ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
Metribuzin-desamino-diketo ug/l < 0,01 Egenmetode, HM1762012 20 %
Metribuzin-diketo ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
LM2 ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
LM4 ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 30 %
t-Sulfinyleddikesyre ug/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 30 %
AMPA ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 20 %
Glyphosat ng/l < 0,01 Egenmetode, HM176:2012 20 %
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 20 %
Metaldehyd ug/l < 0,01 Egenmetode, HMI762012 30 %
4(1;3:{;1;111()10-3,5,6-md110r0ben2mm1f0nat el < 0,01 Enmiode HMIT62012 30 %
Sum af alle Pesticider* ng/l 0,11 Boregnet

kan rekvireres.

Tegn forklaring:

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke mélelig. U og S:Maleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Org. mikroforureninger er udfert af Hejvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 150971, kopi

Oplysninger om analysedato kan rekvireres,

SOWRNIRIN W

Marie-Louise Andersen, Laborant




